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EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS EFETUADOS NA E.T.A. 

 
FEVEREIRO / 2009

   
EXAME FREQÜÊNCIA

 
TOTAL DO MÊS RESULTADO 

(MÉDIA) 
TURBIDEZ ÁGUA BRUTA 2/dia

 

62

 

147,52

 

TURBIDEZ ÁGUA TRATADA 7/dia

 

217

 

0,41

 

COR ÁGUA BRUTA 2/dia

 

62

 

-

 

COR ÁGUA TRATADA 7/dia

 

217

 

0,58

 

pH ÁGUA BRUTA 2/dia

 

62

 

7,18

 

pH ÁGUA TRATADA 7/dia

 

217

 

6,61

 

ALCALINIDADE ÁGUA BRUTA (T) 2/dia

 

62

 

25,68

 

ALCALINIDADE ÁGUA TRATADA (T) 2/dia

 

62

 

15,64

 

ALCALINIDADE ÁGUA TRATADA (F) 2/dia

 

62

 

0,00

 

CO2  ÁGUA TRATADA 2/dia

 

62

 

2,93

 

CLORO 7/dia

 

217

 

0,92

 

FLUOR 7/dia

 

217

 

0,97

 

DUREZA TOTAL ÁGUA TRATADA 2/dia

 

62

 

21,00

       

EXAMES BACTERIOLÓGICOS EFETUADOS NA E.T.A.

   

ÁGUA FREQÜÊNCIA TOTAL DO 
MÊS 

RESULTADOS

 

+     |    - 
N.M.P. COLIFORME 

(MÉDIA) 
BRUTA- captação  
FILTRADA filtros 
DISTRIBUÍDA 

- 
- 
8 

- 
- 

28 

    -            00 
    -            00 
   00         28 

- 
- 

 00 

  


